
Mapa de Incumprimentos

(2021) CESAB - Centro de Serviços do Ambiente
Zona Industrial Ponte de Viadores

3050-481

 MEALHADA

Período de 01/10/2021 a 31/12/2021  (Data de Colheita)

Cliente: Câmara Municipal de Celorico da Beira

Tipo de Amostra: Águas de Consumo Humano

Área: Aldeia da Serra

BoletimDt Col./Emis. Ponto de Amostragem Parâmetro V.R. V.A. Resultado Violação
 13Total de Parâmetros da Área:Não ocorreram violações

Área: Assanhas

BoletimDt Col./Emis. Ponto de Amostragem Parâmetro V.R. V.A. Resultado Violação
 15Total de Parâmetros da Área:Não ocorreram violações

Área: Cabeça Alta

BoletimDt Col./Emis. Ponto de Amostragem Parâmetro V.R. V.A. Resultado Violação
41236 Chafariz - Mogadouro Cloro Residual Livre --- --- 0,74 mg Cl2/L V.R.28/10/2021 19/11/2021

41236 Chafariz - Mogadouro Enum. microorg. viáveis-nº 

Colónias a (22±2) ºC

--- s/ alter. 

anormal

211 N/ml a 22ºC V.R.28/10/2021 19/11/2021

49018 chafariz  Escola S. Pedro - Celorico Cloro Residual Livre --- --- 0,76 mg Cl2/L V.R.27/12/2021 14/01/2022

 35Total de Parâmetros da Área:

Área: Cadafaz

BoletimDt Col./Emis. Ponto de Amostragem Parâmetro V.R. V.A. Resultado Violação
 3Total de Parâmetros da Área:Não ocorreram violações

Área: Fontanário de Barco

BoletimDt Col./Emis. Ponto de Amostragem Parâmetro V.R. V.A. Resultado Violação
49019 Chafariz 1 - Barco Cloro Residual Livre --- --- 0,05 mg Cl2/L V.R.27/12/2021 29/12/2021

49019 Chafariz 1 - Barco Bactérias Coliformes --- 0 >100 N/100ml V.A.27/12/2021 29/12/2021

 61Total de Parâmetros da Área:

Área: Linhares

BoletimDt Col./Emis. Ponto de Amostragem Parâmetro V.R. V.A. Resultado Violação
 3Total de Parâmetros da Área:Não ocorreram violações

Área: Prados

BoletimDt Col./Emis. Ponto de Amostragem Parâmetro V.R. V.A. Resultado Violação
45548 Chafariz Igreja - Prados Cloro Residual Livre --- --- 0,87 mg Cl2/L V.R.29/11/2021 30/11/2021

 3Total de Parâmetros da Área:

Área: Rapa

BoletimDt Col./Emis. Ponto de Amostragem Parâmetro V.R. V.A. Resultado Violação
 3Total de Parâmetros da Área:Não ocorreram violações

Área: Rio Mondego - Ponte Ladrão

BoletimDt Col./Emis. Ponto de Amostragem Parâmetro V.R. V.A. Resultado Violação
41238 Centro Dia - Minhocal Cloro Residual Livre --- --- 0,90 mg Cl2/L V.R.28/10/2021 19/11/2021

45550 Restaurante Nacional 16 - Ratoeira Cloro Residual Livre --- --- 0,86 mg Cl2/L V.R.29/11/2021 30/11/2021

49020 Chafariz - Açores Cloro Residual Livre --- --- 0,96 mg Cl2/L V.R.27/12/2021 28/12/2021

 22Total de Parâmetros da Área:

Área: Rio Mondego - Sto António do Rio

BoletimDt Col./Emis. Ponto de Amostragem Parâmetro V.R. V.A. Resultado Violação
41239 Associação - Celorico Gare Cloro Residual Livre --- --- 1,0 mg Cl2/L V.R.28/10/2021 02/11/2021

45551 Casa Particular - Quintas do Salgueiro Cloro Residual Livre --- --- 0,83 mg Cl2/L V.R.29/11/2021 30/11/2021

49021 Cemitério - Espinheiro Cloro Residual Livre --- --- 0,79 mg Cl2/L V.R.27/12/2021 14/01/2022

 21Total de Parâmetros da Área:

Pagina: 1 / 208/02/2022
 



Mapa de Incumprimentos

(2021) CESAB - Centro de Serviços do Ambiente
Zona Industrial Ponte de Viadores

3050-481

 MEALHADA

Período de 01/10/2021 a 31/12/2021  (Data de Colheita)

Área: Salgueirais

BoletimDt Col./Emis. Ponto de Amostragem Parâmetro V.R. V.A. Resultado Violação
45552 Chafariz Igreja - Salgueirais Cloro Residual Livre --- --- 0,87 mg Cl2/L V.R.29/11/2021 27/12/2021

 38Total de Parâmetros da Área:

Área: Soutomoninho

BoletimDt Col./Emis. Ponto de Amostragem Parâmetro V.R. V.A. Resultado Violação
 3Total de Parâmetros da Área:Não ocorreram violações

Área: Vale da Azares

BoletimDt Col./Emis. Ponto de Amostragem Parâmetro V.R. V.A. Resultado Violação
 3Total de Parâmetros da Área:Não ocorreram violações

Área: Velosa

BoletimDt Col./Emis. Ponto de Amostragem Parâmetro V.R. V.A. Resultado Violação
 17Total de Parâmetros da Área:Não ocorreram violações

 240Total de Parâmetros do Cliente:

Total de Clientes: 1

Total de Áreas: 14

Total de Pontos: 23

Total de Parâmetros: 240

V.R. - Valores Recomendados de acordo com o Tipo de Amostra

V.A. - Valores Admissiveis de acordo com o Tipo de Amostra
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